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PLANTA TECNICA - TERREO CLI
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LL: Tubo de cobre 1x@3/8”
LS: Tubo de cobre 1x@5/8”
1 x Cabo PP#4x2,5mm?
1x Eletroduto Flexivel @25mm
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aixa de passagem Polar

DETALHE - EVAPORADORA PLENARIO
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Escala 1:25

LL: Tubo de cobre 1x@1/4”

LS: Tubo de cobre 1x@3/8”

1 x Cabo PP#4x2,5mm?”
1x Eletroduto Flexivel @25mm

I

UE-76———=

Caixa de passagem Polar

DETALHE - EVAPORADORA CONTABILIDADE

Escala 1:25

- Dimensdes Em metro, Salvo Quando Unidade Indicado Ao Conftrdrio;

- As Unidades Condensadoras Serdo Instaladas Sobre Calcos De Borracha Ou Amortecedores De Vibracdo;
- Este Projeto Estéd De Acordo Com as Normas Técnicas Vigentes;

- ATubulagdo De Drenagem Deverd Ser Em Tubos De Pvc Solddvel E Interligada Na Rede De Dreno;

circulacdo de ar;

para a manutencdo;
- Para verificacdo de pontos elétricos, consultar projeto Elétrico;

(Ex: Transicdo 01 = Conexdo entre as unidades UE-01 x UC-01).

ELETRODUTO FLEXIVEL
DE PVC @25mm

CABOS PP

INTERLIGAGAO ELETRICA FITA VINILICA

DE PROTECAO

LINHA DE EXPANSAO! LINHA DE SUCCAO

ISOLAMENTO
TERMICO ISOLAMENTO

TERMICO

Teto ou Forro—/

15cm ou
mais

PAREDE OU

PAREDE OU
- OBSTACULO—»|

OBSTACULO

ﬁ

15cm ou mais 15cm ou mais

}

2,3m ou mais
do piso

!

PROJECAO DE AR

- A unidade interna do ar-condicionado split deve ser instalada em um local onde haja espaco suficiente para a

- Unidade externa do ar-condicionado split deve ser instalada em um local que permita uma boa ventilacdo e fdcil acesso

- Transicdo é o termo que fora utilizado para a conexdo da unidade evaporadora e condensadora no projeto.

A
4

UNIDADE CONDENSADORA DE AR EXTERNA

,
\
[

UNIDADE EVAPORADORA INTERNA

]
]

D CORTINA DE AR

CAIXA DE PASSAGEM PARA EVAPORADORA, 39,0 X 37,5 X 6,0cm, CPP 009, INSTALAGCAO DE ATE 5 CONDENSADORAS

CAIXA DE PASSAGEM PARA EVAPORADORA, 39,0 X 17,0 X 7,0cm, CPP 008, INSTALACAO DE ATE 2 CONDENSADORAS

=

Q CAIXA DE PASSAGEM PARA EVAPORADORA, 39,0 X 21,0 X 6,0cm, CPP 005

] CAIXA DE PASSAGEM PARA EVAPORADORA, 39,0 X 17,0 X 6,0cm, CPP 003

@ CAIXA DE PASSAGEM PARA EVAPORADORA, DRENO CENTRAL, 39,0 X 22,0 X 6,0cm, CPP 005U

UNIDADE EVAPORADORA
UE-X :‘~.« IDENTIFICACAO DA EVAPORADORA

4~ UNIDADE CONDICIONADORA DE AR
UC_X&/ IDENTIFICACAO DA CONDICIONADORA

TUBULACAO QUE SOBE

TUBULACAO QUE DESCE

SUPORTE CHUMBADO NO TETO

@ @ UNIDADE EXAUSTORA DE AR EXTERNA

—T DUMPER DE REGULAGEM PARA DUTOS

GRELHA DE INSUFLAMENTO

LAVADORA DE GASES
CH
. = . Quantidade
POS. Descrigao do Material (pecas)
01 |Caixa de passagem Polar para evaporadora, 29,0 x 20,0 x 6,0cm, CPP 006E 72
02 |Unidade Evaporadora Split Inverter, Hi Wall, Cap. 9000BTU/h 1
03 |Unidade Evaporadora Split Inverter, Hi Wall, Cap. 12000BTU/h 30
04 |Unidade Evaporadora Split Inverter, Hi Wall, Cap. 18000BTU/h 12
05 |Unidade Evaporadora Split Inverter, Hi Wall, Cap. 24000BTU/h 25
06 |Unidade Evaporadora Split Inverter, Hi Wall, Cap. 30000BTU/h 2
07 |Unidade Evaporadora Piso Teto, Cap. 36000BTU/h 2
08 |Unidade Evaporadora Split Inverter Cassete, Cap. 36000BTU/h 5
09 |Unidade Evaporadora Split Inverter Cassete, Cap. 48000BTU/h 2
10 |Unidade Condensadora Split Inverter, Cap. 9000BTU/h 1
11 |Unidade Condensadora Split Inverter, Cap. 12000BTU/h 30
12 |Unidade Condensadora Split Inverter, Cap. 18000BTU/h 12
13 |Unidade Condensadora Split Inverter, Cap. 24000BTU/h 25
14 |Unidade Condensadora Split Inverter, Cap. 30000BTU/h 2
15 |Unidade Condensadora Split Inverter , Cap. 36000BTU/h 5
16 |Unidade Condensadora Split Inverter, Cap. 48000BTU/h 4
17 |Grelha de Exaustdo com Registro e Dupla Deflexdo 450x300mm 8
18 |Exaustor Aci-150 Tipo Centrifugo Inline 1
19 |Tela Metalica Chanfro de 45° - 400x400mm 1
20 |Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples - GTS 500 1
21 |Caixa de Ventilagdo Com Exaustor_Sirocco BBS280 1
Descrigao Unidade Quantidade
Tubo de Cobre @1/4" m 776,08
Tubo de Cobre &3/8" m 1653,30
Tubo de Cobre &5/8" m 877,22
Eletroduto flexivel corrugado Reforcado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme
NBR15465 m 1653.30
Fita PVC Branca Isolamento para Refrigeracdo m 5522,02
Cabo Fio PP 4x2,5mm 0,6/1 kV 90° Preto m 1653,30
Descrig@o Altura (mm) |Largura (mm) Unidade Quantidade
Duto retangular 450 mm 300 mm m 1,00
Duto retangular 450 mm 350 mm m 1,36
Duto retangular 400 mm 400 mm m 2,38
Duto retangular 300 mm 450 mm m 6,51
Duto retangular 400 mm 500 mm m 8,10
Descricdo Unidade Quantidade
Caixa de Ventilagdo Com Exaustor un 1
Coifa de ago inoxidavel, de 1,40x1,30m, com duto un 1
Exaustor Aci-150 Tipo Centrifugo Inline un 1
Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples - GTS-500 un 1
Exaustor CK 200 A1 EC un 1
Lavador de Gases - OLV 8000 un 1
BARRETO
ENGENHARIA
ROO |Emissdo Inicial 10/10/2025 Pedro Fabiano
N° DESCRICAO DATA EMITIDO POR

PROPRIETARIO
Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
R. Cel. Madureira, 77 - Centro, Sagquarema - RJ, 28990-000

OBRA
Camara Municipal de Saquarema

ENDERECO
Campo de Aviacdo, Saquarema - RJ

PREFEITURA DE
SAQUAREMA/RJ

RESPONSAVEL TECNIC \J

BARRETO José Aninio Ventura dos Anjos
ENGENHARIA CREA/RJ: 2018113203
CONTEUDO

Planta Técnica, Detalhes, Quantitativos, Notas e Legendas

CLIMATIZACAO

ESCALA DATA PROJETISTA
Indicada 10/10/2025 Pedro Fabiano
ARQUIVO

BE-PMSa-DES-CLI-CAMARA-BA-003-R00

BARRETO ENGENHARIA - A0 - 1189x841mm
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